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12
-2-200VA ==\
#1,5 #2,5 (
Item Especificagdes Unid Quant. Observagoes 0 -9-5,400VA
#15 425 Chuv.
-2-10VA d
1 |INTERRUPTORES E TOMADAS Luz Emerg, #1.5
11 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 UN 1,00 Substituir conjunto existente, conforme indicado em ]
"~ |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. " |projeto.
2 |LUMINARIAS E PROJETORES 2.00 B
21 LUMINARIA BLINDADA, OVAL, DE SOBREPOR OU ARANDELA PARA LAMPADA UN . m indlcad ot ,
! . FLUORESCENTES COMPACTA. " ns ar conforme 1ndicado em projeto.
Alim. 2.2 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 15W. UN 1,00 | Instalar conforme indicado em projeto. [ -6-5.400VA
" 3 |caBos # e
3.1 |CABO SINGELO DE COBRE DE 1,5MM? PVC; CLASSE 5; 750 V. M 13,40 | Repor cabeamento danificado da iluminagdo, conforme "O
indicado em projeto.
32 |CABO SINGELO DE COBRE DE 2.5MMZ2 PVC: CLASSE 5: 750 V. M 10,05 Repor cabeamento danificado do circuito de tomada, -7-5.400VA
| . i . | i " |conforme indicado em projeto. Chuv.
2 < )
> L "O
#2,5 S #1.5 #2,5 G
&, #1,5 #25
1 2 S _ mm-mh8<> _
uv.
VESTIARIO 1 VESTIARIO 2
QFL-Sanitarios ; | ; | I | E | E | E |
T ._ 1 QLF-Vestidrio Campo
1 @ @ Poténcia Instalada (W) Conduto a1 it de Futebol
o N H#mm? #25 9
#.5 m wwm _._ NEUTRO ] —N —m L_1eRRa
; 12 = i €
415 15W T 570
o ,4 M -~
O PLANTA BAIXA — VESTIARIO CAMPO DE FUTEBOL
@ @ 20A 2,5mm?
B fumipasae T ] eenmose | smow | F
1]a 2 5mm?
> T o 3 Reserva VN Reserva 4
a -
O . QLF-Vestiario Campo de Futebol QLF-Vestiario Campo de Futebol
41,5 42,5 [T
#1,5 g N Conduto 03" 16A
q. Poténcia Instalada (W) 3#50(50)25mm?
E | l&\o/?» (810 W), 405
O® : Ny y
\ 1 o wwsa{ € Ty (090 (romaces)
m é 42.290 Nm):U_UN 30mA) #25
5 o | Ew (Chuveiro LE 01)
1 2 - Nm>aux.mo3£ g
. wa%ﬁL» (Chuveiro LE 02) NOTAS/ mem_ﬂ<>oomm
#1.5 #25 25A o 5 1) todo o interno
1 slow iuminacao Chuveiro LD 01 saow | 7 — ﬁwmw.moaa HE aéwﬁi?sm_a LE0 2) Substituir todas as lumindrias e tomadas conforme projeto.
QFL-Sanitario 25 # As tomadas deverfio ser conforme padrdo ABNT.
L R O } PN ur (5400 W) (Chuveiro Aux 01) 3) 0s serdo reap podendo haver
%m./) 5kA UL asow 20 San. Fem) 2 680 W Tomadas| Chuveiro LD 02 5.400W 8 o1 1357 Nm>aux.mo=_2 A ST diferengas de encaminhamento com relagio ao projeto.
208 s RS k—/oFlo\./u{y :._. &, AoWEmv (Chuveiro LD 01) 4) 0 Quadro de Forga e Luz (QFL-VestiGrio Campo de Futebol)
Repor Luminaria, Cab 10, Interrupt B g o 22 2 Tom. San. Fem. Masc) 3 5400 W Chuveiro LE 01 Chuveiro LD 03 5400 W 9 e Nm>aux.mo=_2 5 permanecerd sendo o mesmo, pois estd ntocto.
._.MUBM%,._H@,“» m:mmvowammm_ﬂ%mmﬂom. erruptor e HE N _m>aux.mo=_2 s R+S l@\fww%.%;v Lm (Chuveiro LD 02) 5) Todos as Tomadas deverdo estar identificadas quanto
wa Lfmx) .““._. 5 Rosoa) - 25 # ao circuito de proteglio correspondende e sua tensdo.
16A " 4 5400w Chuveiro LE 02 maal\“/.ﬁ» 1o .Ie\./ﬂwww.moaz HE asomﬁfo_ém_a LD 03) 6) Encher todas as caixas de passagem com brita até o tampa.
S KA 1L eserval Smm? \ N #6
L % = mb (R ) e won Mo.>/m KA Thd 10 (Reserva)
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Smm? 20A
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Smm? " lo\fu KA =i ms (Reserva)
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PLANTA BAIXA SANITARIOS + | P |
R 8§ T
LEGENDA - ALIMENTACAO
T LLLLLLL] TUBULAGAO ELETRICA ENTERRADA
Item Especificagdes Unid Quant. Observacgoes
L| NEUTRO (CORY): AZUL CLARO.
[e 1 INTERRUPTORES E TO AS |T FASES (CORES): VERMELHO / CINZA / PRETO.
11 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 UN 400 Instalar nos quatro ambientes, conforme projeto,
"~ |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. """ [substituindo existentes. —L TERRA (COR): VERDE.
2 LUMINARIAS E PROJETORES R B RETORNO (COR): AMARELO.
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA Instalar nos quatro ambientes. conforme proieto
21 |ELAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E UN 10,00 ar nos qua ' projeto,
substituindo existentes.
I INSTALACAO
22 LUMINARIA BLINDADA, OVAL, DE SOBREPOR OU ARANDELA PARA LAMPADA UN 6,00 | instalar conforme projeto, substituindo existentes.
FLUORESCENTES COMPACTA
2.3 |LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL DE 15W. UN 6,00 [ Instalar conforme projeto, substituindo existentes. Alimentagdo Quadro do Vestidrio da Piscina - QFL Vestidrio Piscina
LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE . ) Item Descrigdo Unidade Quantidade
2.4 UN 4,00 | Instalar nos quatro ambientes, conforme projeto.
DE9W 1 Cabo de Cobre de 95 mm?. M 152
2 Cabo de Cobre de 50 mm?. M 102
3 CABOS Caixa de Passagem (Pré-Moldada)
1 - - - 3 . , uUn. 4
. 31  |CABO SINGELO DE COBRE DE 1,5MM?2; PVC; CLASSE 5; 750 V. M 343,80 MH_MMM:%MM_NOMNWMMHNMQMEﬁ%ﬁ tendo em vista moéoéﬁ_vmoa dreno e brita até m%ﬂu@
) ) . Terminal de Compressdo Para Cabo de 95
- N - 4 Un. 8
32 |CABO SINGELO DE COBRE DE 2,5MM?2; PVC; CLASSE 5; 750 V. M 147,90 | Substituir todo cabeamento existente, tendo em vista mm?
que, em parte, foi vandalizado. < Terminal de Compress3o Para Cabo de 50 U )
P— - - n.
33 |CABO SINGELO DE COBRE DE 6MM?2 PVC; CLASSE 5; 750 V. M 138,60 | Substituir todo cabeamento existente, tendo em vista mm?
que, em parte, foi vandalizado.
4 |QUADROS E PAINEIS DE DISTRIBUICAO
o QUADRO/ PAINEL DE EMBUTIR PARA DISTRIBUICAO ELETRICA; 2 L . ¢
4.1 © M 0,35 | Instal f dicad to.
CAMPO DE METALICO; COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA (700X500X200 MM). nstaiar contorme Indicado em projeto
4.2 |BARRAMENTO TRIFASICO DE 150 A. M 0,40 | Barramento do Quadro.
PISCINA BLOCHA E 42 |PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO 2 BB -2 d Protecio do Barramento
z } h I } ACIDENTAL _
4.4 |ISOLADOR EM EPOXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO UN 7,00 | Fixacdo do Barramentos de Fase, Neutro e Terra.
I 5 DISPOSITIVOS DE PROTECAO
I 5.1 [DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS 275 V - ATE 15 KA. UN 4,00 | Instalar conforme indicado em projeto.
DISJUNTOR MONOFASICO DE 16 A; TIPO TERMOMAGNETICO; CURVA C; L . P
5.2 MONTAGEM TRILHO DIN. UN 2,00 | Instalar conforme indicado em projeto.
3 |DISJUNTOR BIFASICO DE 16 A; TIPO TERMOMAGNETICO; CURVA C; UN R ... conforme indicado em profeto - _ — —
- MONTAGEM TRILHO DIN. ) projeto. Alimentagdo Quadro do Vestiario do Campo - QFL Vestiario Campo N
<4 |DISIUNTOR BIFASICO DE 20 A; TIPO TERMOMAGNETICO; CURVA G; UN R st ‘ ndicad ot Item Descrigdo Unidade Quantidade
. MONTAGEM TRILHO DIN. ! nstalar conforme indicado em projeto. 1 Cabo de Cobre de 50 mm2. M 288
I s |DISJUNTOR BIFASICO DE 25 A; TIPO TERMOMAGNETICO; CURVA C; UN 7,00 | Instalar conforme indicado em projeto 2 Cabo de Cobre de 25 mm?. M 72
I . MONTAGEM TRILHO DIN. ’ . Caixa de Passagem (Pré-Moldada)
— — 3 , Un. 3
56 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS, UN 1.00 | mnstalar conforme indicado em proieto 50x50x60 com dreno e brita até a tampa.
) TENSAO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A i projeto. 4 Terminal de Compressdo Para Cabo de 50 Un s @
CPNova/ Refeita (50x50x60 cm 5.7 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25A x 30 mA - 2 POLOS UN 8,00 | Instalar conforme indicado em projeto. mm? ’ -
Terminal de Compressdo Para Cabo de 25 B
CP Nova / Refeita (50x50x60 cm 5 2 un. 2 m
mm A
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10,60 o
4 N
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# QFL-Vestidrio H T > (b "y ﬂv
Piscina i Vv P JE HORTOLAND
o rojalos e Apiovache
~ QFL-Vestidrio Piscina ¥
VESTIARIO
(PISCINAD 23 20,50 METROS DE BLOQUETE
#95(50)50mm?
[ ®
—
—
— 20,50
ROJ. CASA DE MEQUINAS
QFL-Vestidrio Piscina OL ~
o g .00 0L ADMINISTRAGAO
v
) S PREFEITURA MUNICIPAL | .
IMPORTANTE: ENCHER TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM (50x50x60 CM) COM BRITA ATE A TAMPA. v ~
el DE HORTOLANDIA ANGELO PERUGINI
N\ 2017-2020
) ) e Maio 33
| 12,00—— — 18,50
CP Nova / Refeita (50x50x60 cm OOOWUWZ>D>O z <
CP Nova / Refeita (50x50x60 cm SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.
—————————— T A ISTENT -
VESTIARIO
SANIT, ; — / CamMPD COORDENAGAO TECNICA pa1j| 0 A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORCA. _
QFt-saniarios ) RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO. \ / _
\ QFL-Vestidrio Campo CP Nova / Refeita (50x50x60 cm; ﬂ QFL-Vestidrio Campo OBRA/OBJETO \ / ,..\) | ﬂ
. K /\ 1 |
COZINHA/DEPBSITO/ ADMINISTRACAD / 4,00 23 ,.o... REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN. ._ CS U+ 1; \A
N TURA JA | #50(50)25 o T _—
st LOCAL - N RESPONSAVEL TECNICO
QFLVeslidrio Piscina RUA JOAO BARRETO DA SILVA, N° 505. JARDIM NOVA HORTOLANDIA. <§p®w?£ .
A _m o5 COMPRIMENTO TOTAL DE 17 METROS HORTOLANDIA / SP. CEP: 13183-589. Encenhaie & p:_) "
! snheiro Eletricis
#95(50)50mR LANCHONETE E COZINHA TITuLo PROJETO ELETRICO. OQM,MMM.) Oﬂwuf. Pn ;
A m de Projetos
ENTRADA ALMOXARIF ADD — REPAROS NOS VESTIARIOS DO CAMPO E DA PISCINA.
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