Disjuntor Tripolar de 400A, Caixa Moldada - Disjuntor Geral

QD-CPFL
Placa de Acrilico: 1x1m
Item 1.1 da Lista de Materiais
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NOTA: PARA MAIORES DETALHAMENTOS DAS LIGAGHSES ELETRICAS, CONSULTE PROJETO ANEXO.
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Instalar Disjuntor Geral de 100 A Caixa Moldada
Item 2.1 da Lista de Materi
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Relé-fotoelétrico

Instalar Relé Fotoelétrico
Item 4.2 da Lista de Materiais

PLANTA BAIXA - ADMINISTRACAD

NOTA: PARA MAIORES DETALHAMENTOS DAS LIGAGSES ELETRICAS, CONSULTE PROJETO ANEXO.
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Instalar Chuveiros \ -3-5.400VA

Item 4.1 da Lista de Materiais Chuv.
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Item 4.2 da Lista de Materiais

NOTA:_PARA

CONSULTE PROJETO ANEXO.

RESERVIRS E CAMAROTES

MAIORES DETALHAMENTOS DAS LIGAGEES ELETRICAS
!

/G
/
.\\ y ™)
JAaApLr~—_
/ a . 3L MY
APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE K
0 de Mro QFL-Vestiario Piscina
Relé-fotoelétri
Loz vigia cr.Q_u '
Instalar Relé Fotoelétrico
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Item Especificagoes Unid Quant. Observacgoes O O
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1 QUADROS E PAINEIS DE DISTRIBUICAO
11 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP = 5 M2 1.00 Instalar na entrada de energia, O @ @ O
) MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL. ’ conforme indicado em projeto.
. — — ®)
2 DISPOSITIVOS DE PROTECAQ
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, Instalar no quadro (disjuntor geral) do
2.1 |TERMICO E MAGNETICO FIXOS, TENSAO DE UN 1,00 |QD-01 da administragdo, conforme _ _ _ _ [\
ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATE 150A indicado em projeto. 1
3 SPDA
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMINIO, Terminar até chegar aos cabos de cobre
3.1 7/8"X1/8" - INCLUSIVE ACESSORIOS DE M 16,00 |em cada de poste de iluminagdo do 1 [} | 1
FIXACAO campo, conforme indicado em projeto. O O
32 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO UN 400 Instalar ao lado dos postes do campo,
B EMBUTIR COM TAMPA E ALCA ' conforme indicado em projeto.
HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM _‘:mﬂu_mﬁ dentro h._m caixa de _:.mncnmo Instclar Chuveros _
3.3 . . UN 4,00 [(item 3.2 desta lista de materiais), Item 4.1 da Lista de Materiais
CONECTOR . o .
conforme indicado em projeto. r— — —
- | L |
Solda entre a haste de aterramento
34 SOLDA EXOTERMICA TIPO CABO-HASTE - UN 400 (item 3.3 desta lista de materiais) e o
. CABOS 25 A 70MM2 ’ cabo de 35 mm?, conforme indicado em I .
projeto. I MW
CAIXA DE EQUALIZACAO DE EMBUTIR EM ACO 4
3.5 COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E UN 1,00 | Instalar, conforme indicado em projeto. L
= s s Instalar Chu Instalar Chu
TAMPA m m \tem 4.1 da Lista de Materials Item 4.1 da Lista de Materiais
4 |OUTROS ks I8 i<
Instalar 06 (seis) no vestiario do ‘ H
4.1 |CHUVEIRO BLINDADO DE 5.400W; 220VAC 11,00 |campo e 05 (cinco) no vestiario da o (0) L L (0) o
UN piscina, conforme indicado em projeto. 7 7
4.2 W_Njﬁ_uﬂ FOTOELETRICO COM BASE; 1.000W / UN 3,00 | Instalar conforme indicado em projeto.
_— —
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PLANTA BAIXA -
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VESTIARIO PISCINA

LANCHONETE E COZINHA

VESTIARID

QD-CPFL

1 175 & 175 9 175 ¢

PREFEITURA MUNICIPAL
DE HORTOLANDIA

ADMINISTRAGAO
ANGELO PERUGINI

2017-2020

COORDENAGAO

SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS URBANOS.

COORDENAGAO TECNICA

PAULO A G VASQUES - DIRETOR DO DEPTO. DE PROJ. E ORGA.
RICARDO CASTILHO MOUCO - GERENTE DE DIVISAO.

OBRA/OBJETO
REFORMA DO CENTRO POLIESPORTIVO NELSON CANCIAN.

LOCAL RUA JOAO BARRETO DA SILVA, N° 505. JARDIM NOVA HORTOLANDIA.
HORTOLANDIA / SP. CEP: 13183-589.

TITULO

PROJETO ELETRICO. LEVANTAMENTO EM CAMPO.
ITENS SALDO CONVENIO EXCETO ILUMINAGAO DO CAMPO.
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RESPONSAVEL TECNICO
YORAeYE ik
Enganheiro Eletricista
CREA. 50063781733
Departamonto de Projetos

AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
YVAN GUTNIK. 5063781733 28027230190342586
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
Sem Escala EL-PRR-001.2021 Rev. 0 OK 16/03/2021 01/02




